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WYJAŚNENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. : „OZE w gminie Rybczewice”. 

 W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 

(dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Rybczewice, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, 

poniżej udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z zapisem w specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga aby szereg modułów 

podczas zaniku napięcia po stronie AC generował napięcie nie większe niż 50V. W praktyce 

wiąże się to z potrzebą zamontowania optymalizatorów napięcia do każdego modułu, co 

znacznie podnosi koszty inwestycji. Przy tak małych wielkościach instalacji fotowoltaicznych 

jest to rozwiązanie zbędne, które w znikomym stopniu poprawiają bezpieczeństwo podczas 

gaszenia pożaru. Ponad to jakiekolwiek zmiany w instalacjach fotowoltaicznych wedle nowych 

norm pod kątem rozwiązań PPOŻ przewiduje się na instalacjach powyżej 6,5 kW. Schemat 

poglądowy w dokumentacji przetargowej w każdej wielkości instalacji nie przewiduje montażu 

owego rozwiązania. 

Proszę o odpowiedź czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów napięcia do 

każdego modułu oraz zapewnienia napięcia do 50V w momencie braku zasilania prądu 

zmiennego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wymaga stosowania zastosowania optymalizatorów napięcia do każdego 

modułu - nie wynika to z żadnego zapisu dokumentacji przetargowej. Zamawiający 

podtrzymuje wymaganie utrzymania napięcia bezpiecznego tj. poniżej 50V na instalacji prądu 

stałego w momencie braku zasilania napięcia sieci energetyki zawodowej (zasilania z przyłącza 

dostawcy energii). 
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